
Приложение Nl2 к приказу Министерства

регионального развития РФ от 29.i2.201 l N9627

Акт
обследования на предмет установления нzL,tичия (отсутствия)

технической возмоlкности установки общедомового прибора(ов) учета

тепловои энеDгии
KoMMyHaлbHblti ресурс: хо,tоDная (zорячая) Boda. элекmрuческая )нер.'uя. прuроdны[t ?аз, mеrulОВаЯ энеРzuЯ)

г. Сланцы, Ленинградская область

1. Филиал ЗАо "Нева Эц€рlцqlt в г. Сланцы

16.1 1.2015

(н аам ен ован ue юрuОttческоzо,l ul1а, провоdяtцеzо обсл edoBaHue)

Адрес, место нахождения юридического лица: 188560, ЛО, г. Сланцы, ул. Кироваr 48а

Контактный телефон юридического лица: S-813-74-i-35-31

В лице: техника абонентского отдела Макарова Алексея Александровича
(Ф.И.О. лtпlа - пlэеdсtllавLttltе,,tя юрudlt,tескоzо лuца, провоdялцеzо обслеdованttе)

Действующего на основании: приказа NЪ39 от 12.02.2013 по филиалу ЗАО "Нева Энергия" в г. СЛанцы
(реквчзutllьl doKy_tleHllla, tlodtllBepllcdalotцe?o по-ilно.uо|luя лL!t|а на провеdенuе обс.пеdованuЯ)

и главного инженера Щученко Романа Владимировича
3. В присутствии: Общество с ограниченной ответственностью "Сланцевское жилищное ХоЗяЙство"
(ООО "СЖХ"), в лице

(наtшенованuе юрuduческоzо лчl|а,опlвеll1сll1венно.|о за codep,ttt-aHue обчtе.,о чu.|,uуесtпва собсmВеннuкОВ

генерального директора Смирнова Кронида Владимировича
п()_1Icelll!i]B-\llll).,Iric{.lpпu!p]l()1lO().\le,q).lt.().,r)r1.1,цttrцпb 11реi(пllбuпlL.l>l)

Эксперт Степанов Андрей Васильевич ЗАО "Автоматика Монтаж Наладка" - заместитель
генерального директора

(tt Hbt е л ttt 1а, у| 1сlп в!,ю l l ll le в обслеdованчч)

4. Проведено обследование на предмет установления наJIиLIия (отсутствия) техническоЙ

возможности установки общедомового прибора(ов) учета:

тепловая энергия
(уюзiпti io,ilMyHa.пino,t, ресурс_ хо.поdная (zорячсtя) Boda, элекпtрttческаrl энерzl!я, пpttpodHbtit zаз, mепцовая энереШt)

5. По адресу: 1885б0, ЛО, г. Сланцы, пр. Молодежный д. 5 б
(v ксtзаllt ь аdре с л н о.,окварп11l рн о?о lctt.l ozo do,1t ct)

6. Обследование проведено:

визYально и с применением средств измерений (рулетка L: 10 м.)
(чказапtь способ провеdенttя: "oc.ltoпtp" , "с пpMeHeHttelt среdспtв llзлlеренl!r!, llHclllpy,\leHпoB" )

с использованием следующих инструментов : без применения и HcTpyMeHtoB

(указапtь HalbleHoBaHue uнсlllрvменmа lпtt cpedctttBa чз]lеренlur с мепlро.поzl!|tеск16|Iы харакflерllспlltкамl! t.t dапlоii ottepeOHo1:l поверкu )

7. В результате обследования установлено: возможность установки общедомового
прибора учета тепловоЙ энергци отсутствует по следующим критериям:

(указать на на-lичtlе llли oTcyTcTв}le техническоt|i возNIо)I(]]ост1.1 ycTaHoBKl] лрибора учета )



В. Техническая возмоя(ность установки приборов учета oTcyTc.I.ByeT ввиду установления
UJlслуt()щих критериев отсутствия такой во ]N4ожности

Пункт описание технической
возможности(невозможности)

установки прибора учета в
соответствии с прилож. ЛЪl к
приказу Минрегионразвития

РФ от 29.12.2011 ЛЬб27

Решение

участнцков
обследованLlя

Решение

участников
обследования

Примечание: в случае
необходимости, участники

обследования могут приложить
к акту пояснения*

1.2, а) Установка прибора учета по
проектны м характеристикам

м ногоквартирного жилого дома
невозможЕа без реконструкции,

капитального ремонта
существующих внутридомовых
инженерных систем и (или) без
создания новых внутридомовых

инженерных систем

Возможна невозможна

См. пояснения к акту
невозможна

п.2, б) При установке прибора учета
невозможно обеспечить

соблюдение обязательных
метрологических и технических

требований к прибору учета, в том
числе к месту и порядку его

установки, предъявляемых в

соответствии с законодательством
рФ об обеспечении единства
измерений и о техническом

регулировании*

возмолtно
обеспечить

невозможно
обеспечить

См. пояснения к aKTv
невозможно
обеспечить

п.2, в) В месте, в котором подлежит

установке прибор учета,
невозможно обеспечить

соблюдение предъявляемых в

соответствии с законодательством
рФ об обеспечении единства
измерений и о техническом

регулировании* обязательных
требований к условиям

эксплуатации прибора учета.
которые необходимы для его

надлежащего функцион ирован ия,
в том числе из-за технического

состояниrl и (или) режима работы
внутридомовых инженерных

систем, тем Ilературного режима,
влажности, электромагнитных

помех, затопления помещений, и
(или) невозможно обеспечить
доступ N\я аня,lия показаний

прибора учета, его обслуживания,
замены.

Возможно
обеспечить

невозмолtно
обеспечить

См. пояснения к aKTv
невозможно
обеспечить



) техническая возможнос,гь

установки в помеlrIении
многоквартирного дома,

и нд ивидуzш ьного. обшего
(квартирного) прибора учета

тепловой энергии отсутствует,
если по проектным
характеристикам

многоквартирный дом имеет
вертикальную разводку

внутридомовых инженерных
систем отопления

Возпложность

имеется
Возможность
отсутствует

(вертикальная

разводка)

Возможность
отсутствует
(вертикальна
я разводка)

4. техническая возможность

установки прибора учета в

многоквартирном доме имеется.
если в ходе обследования
технической возможности

установки прибора уч ета
соответствl,тоцего вида будет

установлено отсутствие критериев,

указанныхвпунктах2и3
приложения ЛЪ1 к приказу

Министерства регионrLл ьного

развития РФ от 29.12.20\ | ЛЪ627.

Имеется не имеется

не имеется

**В состаВ обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются,u**Б ip.Oo"a"", n

их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении
средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации. Конструкция средств
измерениЙ должна обеспе.lиваТь ограниченИе доступа к определенным частям средств измерений (включая
программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые
могут привест}l к искажениям результатов измерений.(п. l и п.2 ст.9 ФЗ от 26.06.2008 N l 02-ФЗ (рел. от 1З.07.20 l 5)
"Об обеспечении единства измерений")

9. особое мнение:

10. Настоящий акт составлен в З экземплярах, Приложения*: пояснения к акту

Подписи лиц, принимавших уLlастие в обследовании:
(fiолlrн о с tltb, по dп u с ь, рас uluф ро в l<a)

Техник абонентского отдела ф. ЗАО "Нева Энергия" А.А. Макаров

Зам. ген. ЗАо "Автоматика N4онтаж А.В. Степанов
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Пояснения к Акту

Нет необходимых длин прямых участков при ЩУ ввода 76 мм - длина участка должна быть 940 мм, а по

факту З00 мм на подаче, 500 мм на обратке. Нет независимого электропитания. Таким образом без

реконструкции трубопровода и монтажа независимого электропитания невозможно осуществить

установку прибора учета тепловой энергии. В соответсвии с проектом в подвчtльном помещении

отсутствует отдельное помещение с дверными проемами (полотнами) для установки УУТЭ, что дает
возможность несанкционированного вмешательства в рабоry прибора. (СНиП2.04.07-86* СП 41-101-95 п.п.

2.2|, 2.28, ] .2, ] .з, ] .4)


